
废水废水废水废水（（（（总排口总排口总排口总排口））））自行监测结果自行监测结果自行监测结果自行监测结果 单位单位单位单位 mg/L（（（（pH除外除外除外除外））））

项目

时间
PH COD NH3-N

2013-11-21 7.3 71717171 1

标准限值 150 70

达标情况 达标 达标

备注 以连续排放的形式排入丹河

废气自行监测结果废气自行监测结果废气自行监测结果废气自行监测结果 单位单位单位单位 mg/m3

项目

时间及点位

颗粒物 二氧化硫 氮氧化物
其它

（氟化物）

2013-11-21

锅炉 1号

0:00 94 273

1:00 97 262

2:00 81 268

3:00 84 252

4:00 97 264

5:00 88 239

6:00 96 240

7:00 93 241

8:00 92 251

9:00 91 237

10:00 47 301

11:00 56 369

12:00 73 441

13:00 98 689

14:00 65656565 677

15:00 67676767 675

16:00 60 684

17:00 57 691

18:00 62 695

19:00 56 723

20:00 55 717

21:00 63 722

22：00 62 744

23：00 69 720

标准限值 900 无

达标情况 100%

备注



2013-11-21

锅炉 2号

0:00 4.2 343

1:00 8.8 449

2:00 15 279

3:00 10.1 216

4:00 8.1 382

5:00 13 375375375375

6:00 9.6 413413413413

7:00 9.7 365

8:00 7.8 278

9:00 7.0 432

10:00 检修 检修

11:00 10 276

12:00 11.4 347

13:00 7.2 313

14:00 9.0 307

15:00 13 404

16:00 0 359

17:00 8 381

18:00 8.7 379

19:00 10 381

20:00 6.1 364

21：00 12.1 159

22：00 13.1 126

23：00 9.0 307

标准限值 900 无

达标情况 100%

备注 10时中科到我厂检修在线仪器


